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Al Comune di  

Pordenone (PN) 

Settore VIII Ambiente  

PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it  

 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: Richiesta parere su analisi campioni acqua potabile delle fontane e lavatoi del territorio 

comunale. Campionamenti effettuati in data 3 dicembre 2024. Trasmissione parere esiti non 

conformi. 

 

Vista la vs. richiesta di parere su analisi dei campioni acqua potabile delle fontane e lavatoi 

del territorio comunale assunta con ns. protocollo n. 99782 del 20/12/2024; 

Preso atto dei rapporti di prova presentati in data 20/12/2024 relativi ai campioni di acqua 

destinati al consumo umano prelevati in data 03/12/2024 dal laboratorio ACTECO S.R.L. di 

Cordenons (PN) presso le fontane e i lavatoi pubblici siti nel comune di Pordenone e precisamente: 

 

Luogo del prelievo Motivo di non conformità N° Rapporto di Prova 

Lavatoio via San Leonardo 

incrocio via Pramarot - 

Vallenoncello (PN)  

Ammonio = 2,05 mg/l  

Ferro = 296 µg/l 

Rapporto di prova n° 24 LA 

3409 del 18/12/2024 

Lavatoio via Gorizia - 

Pordenone centro (PN) 

Desetildesisopropilatrazina 

(DACT) = 0,174 µg/l  

Rapporto di prova n° 24 LA 

3417 del 18/12/2024 

Lavatoio viale delle Grazie nel 

giardino Chiesa della 

Santissima - Borgomeduna 

(PN) 

Desetildesisopropilatrazina 

(DACT) = 0,177 µg/l 

Rapporto di prova n° 24 LA 

3424 del 18/12/2024 

Fontana piazza del Cristo - 

Pordenone centro (PN) 

Desetildesisopropilatrazina 

(DACT) = 0,159 µg/l 

Rapporto di prova n° 24 LA 

3415 del 18/12/2024 

Fontana piazza Lozer - Torre Desetildesisopropilatrazina Rapporto di prova n° 24 LA 
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(PN) (DACT) = 0,141 µg/l 3422 del 18/12/2024 

Fontana via Meduna n. 4 - 

Borgomeduna (PN) 

Desetildesisopropilatrazina 

(DACT) = 0,138 µg/l 

Rapporto di prova n° 24 LA 

3427 del 18/12/2024 

Fontana via San Giuliano vicino 

Chiesa della Santissima - 

Borgomeduna (PN) 

Desetildesisopropilatrazina 

(DACT) = 0,177 µg/l 

Rapporto di prova n° 24 LA 

3414 del 18/12/2024 

 

La scrivente Azienda Sanitaria  ha constatato quanto segue: 

 I parametri analizzati presenti nei rapporti di prova di cui sopra del laboratorio ACTECO 

S.R.L.  relativi all’acqua di pozzo che alimenta le fontane e i lavatoi in elenco risultano essere 

non conformi a quanto stabilito dal D.Lgs.18/2023; 

 Il laboratorio di analisi che ha eseguito il campionamento e le analisi risulta essere 

accreditato n°0204 L. 

 

 In base a quanto esposto si ritiene che l’acqua in oggetto erogata nel Comune di 

Pordenone presso le fontane e i lavatoi sopra elencati, NON RISULTA IDONEA per essere 

destinata al consumo umano e pertanto si esprime giudizio sfavorevole di potabilità. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

(dott. Lucio Bomben) 

(firmato digitalmente) 
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